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217 GX-B1328/20-P-25076 2025.6.24
本次共检绝缘手套
4只，4只绝缘手套合

格。

218 GX-B1328/20-P-25077 2025.6.24
本次共检绝缘鞋4只，

4只绝缘鞋合格。

219 GX-B1328/20-P-25078 2025.6.24
本次共检验电器2支，

2支验电器合格。



220 GX-B1328/20-P-25079 2025.6.24

本次共检携带式接地
和接地短路装置3套，
3套携带式接地和接地

短路装置合格。

221 GX-B1328/20-P-25080 2025.6.24
本次共检绝缘杆6套，

6套绝缘杆合格。

222 GX-B1328/20-P-25081 2025.6.24
本次共检绝缘胶垫37
套，37套绝缘胶垫合

格。



223 GX-B1328/20-P-25070 2025.6.24
本次共检绝缘手套12
只，12只绝缘手套合

格。

224 GX-B1328/20-P-25071 2025.6.24
本次共检绝缘鞋8只，

8只绝缘鞋合格。

225 GX-B1328/20-P-25072 2025.6.24
本次共检验电器3支，

3支验电器合格。



226 GX-B1328/20-P-25073 2025.6.24

本次共检携带式接地
和接地短路装置3套，
3套携带式接地和接地

短路装置合格。

227 GX-B1328/20-P-25074 2025.6.24
本次共检绝缘杆1套，

1套绝缘杆合格。

228 GX-B1328/20-P-25075 2025.6.24
本次共检绝缘胶垫16
套，16套绝缘胶垫合

格。


